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ДОГОВОР № _______________
на оказание услуг по техническому обслуживанию системы газового пожаротушения серверного помещения (1 этаж)
г. Москва     
                                          «___» _________ 2023 года

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики  (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющего обязанности директора Зубкова Артема Сергеевича, действующего на основании Устава и приказа Росстата от 25.07.2022 № 67/кт,  с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили по итогам проведения запроса котировок (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата от «____» __________2023 г. № _______)  настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию системы газового пожаротушения серверного помещения (1 этаж)  (далее – услуги; при выполнении ремонтных работ в рамках технического обслуживания – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору) по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 для обеспечения  работоспособности комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителю.  

1.2. Работы проводятся в соответствии с Графиком обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору), руководствуясь РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и текущего ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».
2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора  составляет ___ (_______________________) рублей ___ копеек, включая НДС (20%), что составляет ______________ (_________________) рублей            __ копеек. копеек (указывается при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).
2.2. Цена настоящего Договора включает стоимость услуг и все расходы  Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту системы газового пожаротушения серверного помещения (1-й этаж) Заказчика в соответствии со Спецификацией  (Приложение № 3 к настоящему Договору), выезд специалистов к месту обслуживания комплексных противопожарных систем и установок, диагностику противопожарных систем, установок и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением настоящего Договора, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.4. Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Договора с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.6. Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.7. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.8. Оплата по Договору осуществляются Заказчиком ежеквартально путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора: за период май, июнь – в размере 1/4 (одной четвертой); за период  июль – сентябрь – в размере 3/8 (три восьмых); за период октябрь - декабрь – в размере 3/8 (три восьмых)  общей стоимости услуг (цены Договора) на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании Счета, выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).
3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

3.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) по Графику обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору). Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении услуг и передает Заказчику оригиналы следующих документов:

· Подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Двух) подлинных экземплярах по одному для Исполнителя и Заказчика; 

· Счет на оплату;
· Счет-фактура (при наличии общей системы налогообложения у Исполнителя).

3.2. Оказание услуг и выполнение работ по техническому обслуживанию должно быть зафиксировано  записью в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
3.3. Ежемесячно (не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным) Исполнитель предоставляет представителю Заказчика  надлежащим  образом  оформленный Акт сдачи-приемки оказанных услуг по итогам прошедшего месяца, составленный на основании сведений, содержащихся в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
3.4. После получения документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Договора, Заказчик организует и осуществляет приемку результатов услуг.

3.5. Приемка результатов услуг включает в себя проверку объема оказанных услуг, их надлежащего выполнения и правильности оформления комплекта документов. 
3.6. Срок приемки результатов оказанных услуг не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления документов в адрес Заказчика.

3.7. В случае досрочного оказания услуг Исполнителем Заказчик вправе досрочно их принять.
3.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору Заказчик обязан подписать его со своей стороны и возвратить один подписанный экземпляр либо направить Исполнителю мотивированный отказ в приемке оказанных услуг.

3.9. В случае если в ходе приемки результатов оказанных услуг будут выявлены отступления от Договора, Заказчик составляет и передает (направляет) Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в установленные сроки без дополнительной оплаты. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается в таком случае после устранения замечаний.

3.10. Услуга считается выполненной после проверки представителем Заказчика надлежащего ее исполнения и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.11. При отсутствии замечаний Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается уполномоченным представителем Заказчика.
3.12. В случае отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется двусторонний Акт с согласованным перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их выполнения. 

3.13. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и являются основанием для оплаты Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором,  а также требовать  своевременного  устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать  от  Исполнителя  представления  надлежащим  образом  оформленной отчетной  документации  и  материалов,  подтверждающих  исполнение  обязательств  в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.4. Осуществлять контроль  за объемом и сроками оказания услуг.

4.1.5. Прибегать к услугам независимых экспертов для проверки соответствия оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Договором и нормативными документами.

4.1.6. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости оказанных услуг, по результатам проведенных проверок.

4.1.7. Требовать от Исполнителя своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Договора.

4.2.2. Обеспечить допуск специалистов Исполнителя на территорию Заказчика и оперативный доступ работникам Исполнителя к оборудованию и создать условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности.

4.2.3.   Соблюдать инструкции и правила эксплуатации комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок (далее также – оборудование), рекомендуемые производителем и Исполнителем, и использовать оборудование строго по целевому назначению.

4.2.4. Сообщать Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии комплексных систем пожарной безопасности и противопожарных установок.

4.2.5. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.6. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения условий Договора.

4.3.2. Требовать от Заказчика подписания отчетных документов об исполнении Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и по Графику обслуживания (Приложение № 2 к настоящему Договору) в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
4.4.2. До принятия объекта на техническое обслуживание провести первичное обследование технических средств и комплексных систем пожарной безопасности с целью определения их технического состояния, на основании которого составить Акт первичного обследования. 

4.4.3. По итогам составленного Акта первичного обследования в течение 2 (Двух) рабочих дней назначить приказом по организации ответственного сотрудника(ов), обладающего(их) необходимой квалификацией и прошедшего(их) обучение по образовательным программам (программам повышения квалификации), позволяющим оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором. Указанный приказ должен быть предоставлен Заказчику не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его издания. 

4.4.4. Своевременно и качественно выполнить своими силами все работы по техническому обслуживанию в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии с РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и текущего ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», действующими государственными стандартами, техническими условиями, СНиП, СанПиН, территориальными строительными нормами и правилами в порядке и в сроки, установленные Заказчиком.

4.4.5. Выполнять работы по устранению отказов технических средств и комплексных систем пожарной безопасности в межрегламентный период по вызову Заказчика, обеспечив  начало проведения ремонтных работ в срок, указанный в таблице 1 Технического задания, с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика. 
4.4.6. Фиксировать выполнение работ по техническому обслуживанию и устранению отказов технических средств и комплексных систем пожарной безопасности в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, который хранится у Заказчика.
4.4.7. По первому требованию Заказчика предоставить информацию о ходе проведения работ по техническому обслуживанию технических средств и комплексных систем пожарной безопасности вместе с результатами работы и документацией.
4.4.8. Согласовывать с Заказчиком стоимость запасных частей для проведения ремонта вышедшего из строя оборудования, являющегося частью комплексных систем пожарной безопасности, до начала ремонтных работ.
Запасные части и материалы, необходимые для производства работ, приобретаются Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств и являются расходами, включенными в цену договора. 
4.4.9. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4.10. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

4.4.11. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.12. Соблюдать требования техники безопасности, противопожарных мероприятий, охраны труда, правил производственной санитарии, а также соблюдать правила действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований Заказчика. 

4.4.13. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения выполнения Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения нарушения Заказчиком.

4.4.14. Обеспечить устранение недостатков в сроки, определенные Заказчиком.

4.4.15.  В течение всего гарантийного срока, предусмотреного законом, иным правовым актом, настоящим Договором или обычаями делового оборота Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, включая замену дефектных материалов, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
4.4.16. Своевременно предоставлять надлежащим образом оформленную отчетную документацию, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе:

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- Счет на оплату.
4.4.17. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.4.18. При осуществлении проведения плановых и неплановых контрольных (надзорных) мероприятий государственными органами, в том числе МЧС России, Прокуратурой РФ и т.д., на основании уведомления Заказчиком Исполнителя, в дату проведения указанных мероприятий направить полномочного представителя для дачи пояснений в рамках проводимых мероприятий и связанных с исполнением настоящего Договора.
4.4.19. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5. Ответственность Сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность за качество оказания услуг (выполнения работ) по настоящему Договору. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать денежные средства в размере, установленном п. 5.4. настоящего Договора, с последующим уведомлением Исполнителя. 

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.5. В случае если Исполнитель в течение срока, установленного п. 4.4.15. настоящего Договора, не устранит недостатки (дефекты), Заказчик вправе заменить материалы и устранить дефекты и выявленные недостатки собственными силами или силами других организаций, с последующим выставлением счета Исполнителю, который должен быть оплачен Исполнителем не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его выставления.

5.6. В случае некачественно оказанных услуг, предусмотренных настоящим Договором, повлекших причинение Заказчику убытков, Исполнитель оплачивает их Заказчику в полном объеме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком соответствующего требования.

5.7.  В случае появления работников Исполнителя в здании Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, а Исполнитель обязан его оплатить.

5.8. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов. 

5.10. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества услуг и иных условий исполнения Договора. 

6.2. В случае отказа Заказчиком от дальнейшего использования части оборудования, в отношении которого оказываются услуги в рамках настоящего Договора, цена Договора подлежит уменьшению пропорционально исключаемого к обслуживанию оборудования.
6.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (включая п.1 ст.450, ст.782), а также иными правовыми актами, не несущими противоречий в отношении закупочной деятельности в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 января 2024 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Срок оказания услуг: с 01 мая  2023 года по 31 декабря 2023 года.

8.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

9.3. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

9.4. При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Условия конфиденциальности

10.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту информации, ставшей доступной ей в рамках исполнения настоящего Договора, от несанкционированного использования и распространения.

11. Прочие  условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) дней. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. 

11.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

11.6. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

11.7. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, а другой находится у Заказчика.

11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. График обслуживания;

Приложение № 3. Спецификация.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической Информации Федеральной службы государственной статистики             (ГМЦ Росстата)

Юридический/ почтовый адрес: 105187, 

г. Москва, Измайловское ш., д. 44.

ИНН 7719026593

КПП  771901001

ОГРН 1027739185968

Расчетно-платежные реквизиты: 

Филиал "Корпоративный" 
ПАО "Совкомбанк" г. Москва

р/с 40502810012010572526 

к/с 30101810445250000360

БИК 044525360

ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11,

ОКТМО 45314000

Временно исполняющий обязанности директора 

_____________________ / А.С. Зубков /

М.П.
	Исполнитель:

_____________________ / _____________ /

М.П.


Приложение №1 

к Договору № ___________
от «___» _____________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы газового пожаротушения серверного помещения (1 этаж)
1. Заказчик

1.1. Заказчик – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес/ почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата: www.gmcgks.ru.

1.2. Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

2. Место, срок и условия оказания услуг

2.1. Место оказания услуг: здание ГМЦ Росстата по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

2.2. Сроки оказания услуг: с 01 мая  2023 года по 31 декабря 2023 года.

2.3. Условия оказания услуг: на условиях, указанных в Договоре.

3. Цель оказания услуг

3.1. Обеспечение бесперебойной и высококачественной работы системы газового пожаротушения серверного помещения (1-й  этаж) в здании ГМЦ Росстата (далее также – оборудование).

4. Требования к оказанию услуг
4.1. Необходимое обеспечение требований к оказанию услуг:

4.1.1. Услуги должны предоставляться в соответствии с Графиком обслуживания (Приложение № 2 к Договору).

4.1.2. Сервисная поддержка  и  «горячая линия»  должны осуществляться круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

4.1.3. Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций) оказываются круглосуточно, время прибытия на объект аварийной бригады с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика указано в таблице 1. Состав аварийной бригады должен быть не менее 2 (Двух) человек.

Таблица 1

	№ п/п
	Виды работ
	Время прибытия на объект

(с момента поступления заявки)
	Время выполнения работ



	1
	2
	3
	4

	1
	Для устранения частичного или полного отказа технических средств (ТС) безопасности установок в межрегламентный период в рабочее время
	не позднее 1 ч.
	не позднее 8-го часа 



	2
	Для устранения частичного или полного отказа ТС установок в межрегламентный период во внерабочее время 
	не позднее 2 ч.
	не позднее 8-го часа 



	3
	В случае полной неработоспособности системы 
	не позднее 1 ч.
	не позднее 4-го часа

	4
	Ремонт и замена вышедшего из строя дорогостоящего оборудования (Центральное оборудование стоек, системный блок, блок резервного питания, базовые блоки, электрошкафы, клапаны)
	не позднее 1 ч.
	не позднее 12-го часа

(замена из резервного фонда Исполнителя)


4.1.4. Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной документации по охране труда и технике   безопасности, требованиями пожарной и электробезопасности с соблюдением требований внутреннего распорядка, действующего на территории ГМЦ Росстата.

          Услуги оказываются только квалифицированными специалистами, отвечающими  требованиям настоящего Технического задания (пп.4.1.6.).
4.1.5. Требования к исполнению услуг:

4.1.5.1. Исполнитель несет материальную ответственность за оборудование в период технического обслуживания и ремонта.

4.1.5.2. В случае повреждения оборудования, являющегося предметом Договора,  во время оказания услуг Исполнитель безвозмездно восстанавливает или заменяет оборудование в течение 5 (Пяти) календарных дней.

4.1.5.3. После оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и выполнения ремонтных работ Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждающих конструкций.

4.1.5.4. По результатам проведения работ по ремонту, техническому обслуживанию оборудования сотрудник Исполнителя ежемесячно составляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.1.6. Требования к обслуживающему персоналу Исполнителя оказываемых услуг:

            Услуги по техническому обслуживанию комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты должны оказываться  аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверение) специалистами. Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В и аттестованы согласно ПУЭ Правила устройства электроустановок. Инженерный состав должен быть не ниже 1-й категории, обучены и аттестованы согласно требованиям нормативно-технической документации (далее также – НТД). Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверке знаний. Все технические специалисты Исполнителя должны быть сертифицированы на работу с установленным оборудованием. Персонал Исполнителя, проводящий работы, должен иметь удостоверения для выполнения работы на высоте.

            Персонал Исполнителя, привлеченный для работ на объекте Заказчика, должен иметь российское гражданство либо (в случае привлечения иностранной рабочей силы) иметь соответствующее разрешение для оказания услуг (выполнения работ) данного профиля на территории Российской Федерации.  

2. Требования к Исполнителю 

5.1. Наличие действующей Лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
5.2. Наличие аттестованных сотрудников на право проведения высотных работ в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (подтверждается представлением копий аттестатов).
5.3. Наличие аттестованных сотрудников на право проведения работ с оборудованием до 1000 В (подтверждается представлением копий аттестатов и удостоверений).

5.4. Минимальными требованиями к каждому техническому специалисту являются: сертификат на монтаж оборудования, установленного на объекте Заказчика, сертификат на обслуживание оборудования установленного на объекте Заказчика. Количество специалистов, закрепленных за объектом, должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг / выполняемых работ.

            Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

5.5. Назначение ответственных за пожарную безопасность
Исполнитель должен обеспечить осуществление экологических мероприятий   в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города  Москвы: требования Федерального закона N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Законом г. Москвы N 32 от 12.05.2004 «О государственном экологическом контроле в городе Москве» и др., а также предписаниями надзорных органов. Исполнитель при производстве работ, оказании услуг должен иметь на объекте нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки. 

На рабочих местах обслуживающего персонала Исполнителя должна вестись следующая документация: 

· общая инструкция по эксплуатации на обслуживаемые системы; 

· акт первичного обследования; приказы о назначении: лица, ответственного за эксплуатацию систем, оперативного (дежурного) персонала, обслуживающего персонала; 

· должностные инструкции, инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре или неисправности установки (системы); 

· инструкции о мерах пожарной безопасности защищаемых объектов; 

· график дежурств оперативного (дежурного) персонала; 

· журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом; 

· регламент технического обслуживания системы автоматической противопожарной защиты; 

· график проведения технического обслуживания и ремонта;

· журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Вся необходимая документация на обслуживаемые системы (или ее копии) должна находиться у лица, ответственного за эксплуатацию указанной системы. 

Исполнитель должен использовать:

· хорошо оснащенную производственно-техническую базу для производства ремонтно-восстановительных работ оборудования систем;
· специализированный инструмент и испытательное оборудование; 
· мобильную аварийно-диспетчерскую службу для проведения внеплановых ремонтов по вызову Заказчика. 

Исполнитель может принять на себя по Договору обязанность оказывать услуги, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий  Договора, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты (включая оборудование), произошедших по вине Исполнителя из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и за не своевременное исполнение предписаний органов технического надзора. Исполнитель также несет материальную ответственность за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по вине Исполнителя или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3. Краткая характеристика здания ГМЦ Росстата:
Площадь здания: 26 491,1 кв.м; 

Годы постройки: 1968-1982 гг.

4. Сведения об оказываемых услугах:
7.1. Основными видами периодических услуг по техническому обслуживанию (далее также – ТО) являются:

· внешний осмотр – контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) при участии органов чувств и средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, то есть определение технического состояния установок и отдельных технических средств (далее также – ТС) по внешним признакам;

· проверка работоспособности – определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

· профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя проверку технического состояния, внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС.

7.2. Услуги по техническому сопровождению включают в себя:

· обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем; 

· контроль технического состояния; 

· выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества; 

· ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

· своевременное принятие мер по устранению воздействия строительно-монтажных работ на установленное оборудование на объектах Заказчика. 

7.3. Круглосуточное  техническое сопровождение системы газового пожаротушения серверного помещения (1-й этаж),  включенной в единую систему предупреждения и тушения, производимое Исполнителем, включает в себя: 

·      проведение планового (регламентного) и внепланового технического обслуживания в случае отказа системы, поступлении ложных сигналов тревоги, ликвидации последствий неблагоприятного воздействия на систему условий климатического и технологического характера;

·      отчет о техническом состоянии объекта по результатам круглосуточного,      удаленного технического мониторинга, а именно: оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации системы газового пожаротушения серверного помещения (1-й этаж) (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.);

·      выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы газового пожаротушения серверного помещения (1-й этаж) (консалтинговые услуги в сфере пожарной безопасности и противопожарной защиты);

·      оказание помощи Заказчику при приемке работ противопожарного профиля (участие в составе комиссии Заказчика по приемке работ противопожарного профиля, отслеживание технологии, соответствие нормативным требованиям, проектным решениям);

·      оказание помощи в устранении нарушений согласно предписаниям регионального отдела надзорной деятельности МЧС России (разработка методов устранения неисправностей, согласно действующим нормативным документам монтажа, проектирования и эксплуатации противопожарных систем и установок).

7.4. Требования к сопутствующему оборудованию и материалам:

           При оказании услуг по техническому обслуживанию и сопровождающих их работ необходимо применять современные, запасные части, материалы, оборудование и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов и оборудования, должны быть предоставлены Заказчику перед использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования. Исполнитель должен иметь подменный фонд оборудования для оперативного восстановления вышедших из строя систем, в соответствии с имеющейся на объекте Исполнитель документацией. Расходные материалы для производства работ предоставляются Исполнителем. 

5. Порядок, технология, методы оказания услуг

            Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам.

            Факт приема Исполнителем систем противопожарной защиты на техническое обслуживание и ремонт (далее также – ТОиР) должен оформляться Актом первичного обследования. После заключения Договора с Исполнителем оформляется Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Услуги по ТОиР систем пожарной безопасности должны оказываться в сроки, установленные «Графиком проведения ТОиР», согласованным с Заказчиком. Перечень услуг по ТОиР установок систем пожарной безопасности должен проводиться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания систем пожарной сигнализации», согласованным с Заказчиком. Для устранения отказа установок пожарной сигнализации в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 1 (Одного) часа. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов. 

            Исполнитель  фиксирует результаты работ по ТОиР в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Требования к Журналу эксплуатации систем противопожарной защиты и правила его оформления должны соответствовать РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки. Исполнитель обязан проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

В период оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением установок и (или) систем руководство Исполнителя обязано принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования. Запрещается устанавливать взамен неисправных оповещателей  или извещателей, оповещатели или извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного извещателя. Технология и методы оказания услуг должны соответствовать действующим нормам. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, и с учетом требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н,  Правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил ПТЭЭП, утвержденных приказом Минэнерго № 811 от 12 августа 2022 г «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации». Организация и порядок проведения работ»; РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».

Исполнитель обязан обеспечить соответствие комплекса оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту противопожарных систем и установок требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации с соблюдением мер пожарной безопасности, экологической безопасности, производственной дисциплины и требований:

· ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

· ПУЭ Правила устройства электроустановок;

6. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов

          К оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту установки допускаются специалисты, имеющие практический навык в обслуживании и ремонте аппаратуры, знание Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. Оказание услуг по ТОиР установок должно проводиться бригадой, состоящей как минимум из 2 (Двух) человек.

Ремонт приборов установки должен производиться при отключенном электропитании. Услуги по техническому обслуживанию следует оказывать только исправными и испытанными инструментами, лестницами и т.д. Каждый несчастный случай при проведении ТОиР должен расследоваться в установленном порядке. В период проведения ТОиР подрядной организацией Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками этой организации установленных на объекте требований техники безопасности и пожарной безопасности и в случае выявления нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений и информировать руководство Исполнителя о допущении ее работниками нарушений. 
Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги. 

Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования":
· строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; 

· межотраслевые, отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

· государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; 

· правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; 

· государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. 

При оказании услуг строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.  Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 
Безопасность оказываемых услуг по техническому обслуживанию пожарных систем и противопожарной защиты должна соответствовать нормативно-правовым актам:

· Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

· Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

· Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

· ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

· МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; 

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и др. 

7. Требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика

            На момент подписания Договора по техническому обслуживанию комплексных пожарных систем и противопожарных установок, Исполнитель предоставляет Заказчику сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты и др.) по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, действующие лицензии и сертификаты, а также иную документацию, необходимую для исполнения Договора.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате оказания услуг на объекте по вине Исполнителя, возмещается Исполнителем. При производстве работ  Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежность третьим лицам, а также не допускать загрязнения, ухудшения и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно в полном объеме возмещает причиненный ущерб или восстанавливает повреждения. 

8. Требования по объему и сроку гарантий качества услуг (работ)
Гарантия качества оказываемых услуг /выполняемых работ, в том числе на используемые  при оказании услуг и выполнении работ  материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия Договора на техническое обслуживание комплексных пожарных систем и противопожарных установок.

Объем гарантий качества услуг – это размер дополнительных имущественных гарантий, добровольно установленных участником размещения заказа, побуждающих его к точному и реальному исполнению требований действующего законодательства Российской Федерации и собственных предложений по качеству оказанных услуг. 

9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг 
Исполнитель возвращает документацию на техническое обслуживание оборудования, предоставленную ему в пользование Заказчиком, в целости и сохранности.

10. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг (результатов работ)
Услуги считаются оказанными на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказания услуг. 

11.  Форма предоставления результатов оказания услуг

Результатом оказания услуг являются:

· ежемесячные записи в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, содержащие результаты диагностики оборудования, а также перечень выявленных неисправностей, перечень причин, повлекших неисправность оборудования, перечень необходимых ремонтных работ за подписью  проводившего осмотр сотрудника  и представителя Заказчика;

· ежемесячные Акты сдачи-приемки оказания услуг, заверенные ответственным специалистом Заказчика, принявшим услугу (работу), и подписанные Заказчиком и Исполнителем.

     Контактные лица: 
Начальник отдела эксплуатации пожарно-охранной автоматики, теплового и сантехнического обеспечения (№ 117) – Фадеев Александр Александрович, тел.: 8 (495) 366-34-54,  8 (495) 568-00-42 доб. *97757,  электронная  почта: gmc_ fadeevaa @gmcrosstata.ru.
Заместитель начальника отдела эксплуатации пожарно-охранной автоматики, теплового и сантехнического обеспечения (№ 117) – Мавренков Юрий Витальевич, тел.: 8 (499) 367-52-66, 8 (495) 568-00-42 доб. *97740, электронная почта: gmc_mavrenkovuv@gmcrosstata.ru.
	Заказчик:

Временно исполняющий 

обязанности директора ГМЦ Росстата

_____________________ / А.С. Зубков / 

М.П.     
	Исполнитель:

_____________________ / __________ /

М.П.   


Приложение № 2

к Договору № ___________
от «___» ___________2023 г.
ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ 

	№

п/п
	Наименование работ
	Количество 

(шт.)
	Периодичность

	1
	2
	3
	4

	Техническое обслуживание системы газового пожаротушения 
серверного помещения (1-й этаж) здания ГМЦ Росстата

	1. 
	Станция Integral IP CXF, глухая дверь, 2 шлейфа X-Line тип B6-X2 FG052600-B 
	1
	Ежеквартально


	2. 
	Пульт управления MAP, MMI-BUS, с принтером тип B5-MMI-CPP 20-1210101-01-01 
	1
	

	3. 
	Аккумулятор 12 В 17 A/ч тип AKKU 17 (Integral IP CX) HG691013-D,  шт 
	2
	

	4. 
	Извещатель мультисенсорный MTD533X, X-Line тип MTD 533X 30-5000003-01-05 
	18
	

	5. 
	Извещатель ручной MCP545X желтый IP24, X-Line тип MCP545X-1Y
	1
	

	6. 
	Модуль X-Line - 4 реле тип BX-REL4 20-2100004-01-03 509098 
	1
	

	7. 
	Модуль X-Line - 1 реле, 2 контр. входа,1 оптронный вход тип BX-OI3
	4
	

	8. 
	Модуль X-Line - 1 контр. выход 1 контр. вход тип BX-IOM
	4
	

	9. 
	Оповещатель световой ЛЮКС-24 СН
	3
	

	10. 
	Устройство "Восстановления автоматического пуска
	1
	

	11. 
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П
	2
	

	12. 
	Оповещатель светозвуковой CWSS-RB-W7 
	3
	

	13. 
	Блок питания СКАТ-2400И7
	2
	

	14. 
	Аккумулятор 12В/12Ач
	4
	

	15. 
	Щит ЩМП-4-0 74 У2 IP54 навесной с монтажной панелью 800х650х250
	1
	

	16. 
	Выключатель автоматический 6А/1p
	3
	

	17. 
	Модуль газового пожаротушения МПА-ULT(50-147-50) (Заправлен), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 131 кг)]
	4
	

	18. 
	Электромагнитный привод ЕА45М
	2
	

	19. 
	Пневмопуск на 2 модуля NVC
	2
	

	20. 
	Коллектор NVC К1-65-2 Лев.
	2
	

	21. 
	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М
	2
	

	22. 
	Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7(4ЦМ) в компл. свсасывающей двухзонной обвязкой и РН 10
	1
	

	23. 
	Узел стыковочный УС-1вп для дымососа (300х300, EI90)
	2
	

	24. 
	Клапан сброса избыточного давления КСИД-1500-300Па-Н 
	1
	


Техническое обслуживание и ремонт системы газоавого пожаротушения серверного помещения (1 этаж) осуществляется в соответствии с правилами их эксплуатации.

	Заказчик:
	Исполнитель:

	Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата


	

	_____________________ / А.С. Зубков /

М.П.
	_____________________ / _____________ /

М.П.


	Приложение № 3

к Договору № ____________ 
от «___» ___________2023 г.



	СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п

Наименование услуг (работ)

Единица измере-ния
Коли-чество
Цена технического облуживания  единицы оборудования, руб.

Общая стоимость услуг  (работ), руб.

1

2

3

4

5

6

Раздел 1 (регламентные услуги (работы) проводятся 3 раза ) 

1

Станция Integral IP CXF, глухая дверь, 2 шлейфа X-Line тип B6-X2 FG052600-B
шт.
1
2

Пульт управления MAP, MMI-BUS, с принтером тип B5-MMI-CPP 20-1210101-01-01

шт.
1

3

Аккумулятор 12 В 17 A/ч тип AKKU 17 (Integral IP CX) HG691013-D

шт.
2

4

Извещатель мультисенсорный MTD533X, X-Line тип MTD 533X 30-5000003-01-05

шт.
18

5

Извещатель ручной MCP545X желтый IP24, X-Line тип MCP545X-1Y

шт.
1

6

Модуль X-Line - 4 реле тип BX-REL4 20-2100004-01-03 509098

шт.
1

7

Модуль X-Line - 1 реле, 2 контр. входа,1 оптронный вход тип BX-OI3

шт.
4

8

Модуль X-Line - 1 контр. выход 1 контр. вход тип BX-IOM
шт.
4
9

Оповещатель световой ЛЮКС-24 СН

шт.
3

10

Устройство "Восстановления автоматического пуска

шт.
1

11

Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П

шт.
2

12

Оповещатель светозвуковой CWSS-RB-W7

шт.
3

13

Блок питания СКАТ-2400И7

шт.
2

14

Аккумулятор 12В/12Ач

шт.
4

15

Щит ЩМП-4-0 74 У2 IP54 навесной с монтажной панелью 800х650х250

шт.
1

16

Выключатель автоматический 6А/1p

шт.
3

17

Модуль газового пожаротушения МПА-ULT(50-147-50) (Заправлен), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 131 кг)]

шт.
4

18

Электромагнитный привод ЕА45М

шт.
2

19

Пневмопуск на 2 модуля NVC

шт.
2

20

Коллектор NVC К1-65-2 Лев.

шт.
2

21

Сигнализатор давления универсальный СДУ-М

шт.
2

22

Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7(4ЦМ) в компл. свсасывающей двухзонной обвязкой и РН 10

шт.
1

23

Узел стыковочный УС-1вп для дымососа (300х300, EI90)

шт.
2

24

Клапан сброса избыточного давления КСИД-1500-300Па-Н

шт.
1

ИТОГО:
 

Заказчик:

Временно исполняющий обязанности 

директора ГМЦ Росстата

________________________ / А.С. Зубков / 

М.П.     

Исполнитель:

________________________ / _____________ /

М.П.   



	


